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Gemeinde Hügelsheim
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Status: öffentlich

TOP 5

Erstellen einer hydraulischen Rohrnetzberechnung des gesamten
Trinkwasserversorgungsnetzes auf der Gemarkung Hügelsheim
hier: Vorstellung des Abschlussberichtes

Anlagen:
Erläuterungsbericht
Sitzungsvorlage BAU/017/2020

Sachstand:
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.05.2020 den Auftrag für das Erstellen einer
hydraulischen Rohrnetzberechnung für das gesamte Trinkwasserversorgungsnetz auf der
Gemarkung Hügelsheim vergeben. Hierbei wurde das gesamte Versorgungsnetz des
Ortskerns, der Hardtwald- und der Hochfeldsiedlung sowie die Versorgungsleitung zum
Baden-Airpark berücksichtigt. Mit den Ingenieurleistungen wurde die Fa. Wald + Corbe aus
Hügelsheim beauftragt, auf die Sitzungsvorlage BAU/017/2020 dürfen wir in diesem
Zusammenhang verweisen.

Ziel der hydraulischen Rohrnetzberechnung ist der Nachweis zur Sicherstellung einer
ausreichenden Versorgung mit Trink- und Löschwasser aus dem Wassernetz der Gemeinde.
Hierzu wurden die Druck- und Durchflussverhältnisse dargestellt und analysiert. Unter
anderem wurde nachgewiesen, dass die Löschwasserversorgung im Brandfall bei allen
Lastfällen jederzeit und uneingeschränkt gewährleistet ist. Die Verwaltung ist deshalb der
Auffassung, dass der PFC-belastete Tiefbrunnen am Rathausplatz außer Betrieb genommen
bzw. stillgelegt werden kann.

Ein Vertreter der Fa. Wald + Corbe wird am Sitzungsabend anwesend sein und die Ergebnisse
der hydraulischen Rohrnetzberechnung vorstellen.

Beschlussantrag:
Der Gemeinderat nimmt den Erläuterungsbericht zur Kenntnis und beschließt den
Tiefbrunnen am Rathausplatz aufgrund der PFC-Belastung außer Betrieb zu nehmen.


